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CORRIGENDUM 1 
 
 
 
 

 . 
 
 

 
A.2  Sampling temperature at or above 
20 °C 

Insert, after the first line of the second 
paragraph, the missing Formula (A.1): 
 
f = 2,24e(−0,04ts )                  (A.1) 

 

A.2  Température d'échantillonage 
égale ou supérieure à 20 °C 

La présente correction ne concerne que le 
texte anglais 

 

 

 


