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前    言 

本标准是对 JB/T 53200—94《铁制对夹式平板闸阀  产品质量分等》的修订。本标准与 JB/T 53200
—94 相比，主要技术内容差异如下： 

——修改了壳体试验的持续时间； 
——密封试验分为金属密封面刀形闸阀密封试验和非金属密封面刀形闸阀密封试验，相应增加了金

属密封面刀形闸阀密封试验质量等级指标； 
——静压寿命试验分为金属密封静压寿命试验和非金属密封静压寿命试验，增加了合格品的寿命试

验次数； 
——增加了阀门清洁度和铸件质量的考核。 
本标准自实施之日起代替 JB/T 53200—94。 
本标准由全国阀门标准化技术委员会提出并归口。 
本标准起草单位：合肥通用机械研究所。 
本标准主要起草人：章华友。 
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