
ICS 03.100.50 

P 30 

  DB44 
广 东 省 地 方 标 准 

DB44/T 2157—2019 

 

 

 

2019 - 05 - 23发布 2019 - 05 - 23实施 

广东省市场监督管理局  发 布  

 

公共场所（户外）用电设施建设及运行 

安全规程 

Safety code for the construction and operation of electrical facilities in  

outdoor public places 

 

 （送审稿） 

       

 

 

 

      





DB44/T 2157—2019 

I 

目  次 

前言 ................................................................................ II 

1 范围 .............................................................................. 1 

2 规范性引用文件 .................................................................... 1 

3 术语和定义 ........................................................................ 2 

4 设计 .............................................................................. 2 

4.1 一般要求 ...................................................................... 2 

4.2 电击防护 ...................................................................... 3 

4.3 接地 .......................................................................... 4 

4.4 等电位联结 .................................................................... 5 

4.5 剩余电流动作保护装置 .......................................................... 5 

4.6 电气设备选型和安装 ............................................................ 6 

5 施工及验收 ........................................................................ 7 

5.1 施工 .......................................................................... 7 

5.2 验收 .......................................................................... 8 

6 运行维护管理 ...................................................................... 9 

6.1 一般要求 ...................................................................... 9 

6.2 巡视 ......................................................................... 10 

6.3 试验 ......................................................................... 12 

7 安全责任 ......................................................................... 12 

附录 A（资料性附录） 验收记录 ....................................................... 13 

附录 B（资料性附录） 低压线路及设备日常巡视记录 ..................................... 15 

附录 C（资料性附录） 低压配电系统试验记录 ........................................... 19 

 

 

 


